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Na podstawie: ' . . .
- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej

(tj. Dz. U. 2017r., poz. 1261 z p6zn. zm.)

-§20ust. 1 pkt 11101 § 21 ust 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r.w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r., poz. 2294)

- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu

$ciekéw (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1152)

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie po zapoznaniu  sig
ze sprawozdaniami z badan wody Nr 568/2018 z dnia 28.08.2018 (data wptywu do tutejszego
Urzedu 29.08.2018), Nr 583/2018 z dnia 03.09.2018r. (data wptywu do tutejszego urz¢du
04.09.2018), Nr OL.W-52-947S/18 i nr OL.W-52-9395/18 z dnia 31.08.2018r. (data wptywu
do tutejszego Urzedu 11.09.2018) oraz nr D/726/1443/2018 z dnia 11.09.2018 (data wptywu
do tutejszego Urzedu 20.09.2018) przeprowadzonych w ramach kontroli wewngtrznej,
wykonanych w punktach zgodnosci w ramach parametréw grupy A i B z wodociggu
publicznego MIKOSZKI na SUW oraz w sieci (Bonikowo Szkofa Podstawowa, ul. Parkowa),
ktorego whascicielem i administratorem jest Urzad Gminy Ko$cian, ul. Miynaska 15, 64-000

Koscian.
Stwierdza

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
MIKOSZKI
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Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie prowadzil staly nadzor
sanitarny nad jako$cig wody do spozycia w oparciu o przedstawione wyniki jakosci wody
przeprowadzone w ramach kontroli wewnetrznej w zakresie badan fizyko-chemicznych
i mikrobiologicznych w wodociggu publicznym Mikoszki, zgodnie =z ustalonym
harmonogramem, w wytypowanych punktach zgodnosci, zaakceptowanych przez Urzad
Gminy Koscian, ul. Miynska 15, 64-000 Koscian.

Sprawozdania z badan Nr 568/2018 z dnia 28.08.2018 i Nr 583/2018 z dnia 03.09.201 8.
zostaly wykonane przez akredytowane laboratorium ,,Wodociagi Koscianskie” Sp. z o. o.
Kietczewo, ul. Polna 752, 64 - 000 Koscian; sprawozdania Nr OL.W-52-939S/18 i Nr OL.W-
52-947S/18 z dnia 31.08.2018r. zostaly wykonane przez akredytowane Laboratorium Badan
Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, natomiast
sprawozdanie nr D/726/1443/2018 zostalo wykonane przez akredytowane Laboratorium
Badania Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Poznaniu,
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan.

Analiza sprawozdania Nr OL.W-52-939S/18 z dnia 31.08.2018r. wykazata, ze zostat
przekroczony parametr mikrobiologiczny — liczba bakterii grupy coli (punkt poboru Bonikowo
Szkota Podstawowa ul. Parkowa). Jednoczes$nie wykonano badanie na obecnos¢ E. coli oraz
enterokokow. Badanie wykluczyto ich obecno$¢. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U.
z 2017r. poz. 2294) warto$¢ przekroczonego parametru gr. coli <10 jtk/100 ml
przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci w badanej probce parametru E. coli i enterokoki
nie stanowi zagrozenia dla zdrowia konsumentow. Jednakze nalezy wyregulowa¢ w/w parametr
w wodzie. W zwigzku z tym, nalezy dazy¢ do zachowania wartosci okreslonej
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie majgc na wzgledzie
poszanowanie prawa, stalg i systematyczng poprawe stanu sanitarnego nadzorowanych
obiektéw jak réwniez konieczno$é zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia,
a tym samym dbato$é o zdrowie publiczne orzekl, ze woda w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 2017, poz. 2294 ).
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